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Sistema de generación uruguayo 2011
HIDRÁULICA (UTE y CTM) Potencia (MW) 

Gabriel Terra (UTE - Rincón del Bonete) 152

Baygorria (UTE) 108

Consitución (UTE - Palmar) 333

Salto Grande Uruguay (CTM) 945

Sub total HIDRÁULICA 1.538

TÉRMICA (UTE y Privados) Potencia (MW)

Central Batlle (Sala B, 5ta., 6ta. - TV Fueloil)  (50+80+125 MW) 255

Central Térmica de Respaldo (CTR - TG Gasoil)  (2 x 106 MW) 212

Central Punta del Tigre (TG Gas Natural - Gasoil) (6 x 50 MW) 300

Central de Maldonado (TG Gasoil)  20

Central de Motores (Fueloil)  (8 x 10 MW) 80

Generadores Diesel (Gasoil) 6

Generador Zenda Leather (Gas Natural) 3

Sub total TÉRMICA 876

FUENTES RENOVABLES NO CONVENCIONALES (UTE y Privados) Potencia (MW) 

Parque Eólico Sierra de los Caracoles I y II (UTE) 20

Generación Eólica (Privados) 20

Generación Biomasa (Privados)  (UPM 160 MW  +  72 MW de otros ) 232

Sub total FUENTES RENOVABLES NO CONVENCIONALES 272

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA EN URUGUAY 2.686

Demanda máxima  (con 132MW de cogeneración ) año 2011 : 1.884



Demanda eléctrica del Uruguay
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Volatilidad de la Generación Hidráulica 
Uruguay 2010-2016

•Hidro

•Térmico+Impo+Falla

•2010

•2016

•2010

•2011

•2008



Proyección del precio del petróleo.



Cambio de paradigma

• Diversificación (tecnologías , fuentes y riesgos).

• Disminución de la exposición a la variación de 
precios internacionales.

• Incorporación del GNL en el país.

• Desarrollo de capacidades productivas 
distribuidas.

• Desarrollo de las energías autóctonas.



Plan de expansión de la 
generación e interconexiones

• Al 2015 nos proponemos tener:

+ 1200 MW de energía Eólica

+ 200 MW de centrales de Biomasa
Se requiere respaldo de centrales térmicas modernas, eficientes y de rápida 

reacción : Ciclo Combinado Punta del Tigre B.

En proceso la adjudicación de un Ciclo Combinado de 500 MW.

En noviembre de 2013 estará operativa la nueva interconexión de 500 MW 

con Brasil (ya tenemos  conexión con Argentina  de 2000 MW).



BIOMASA

GNL

EOLICA

HIDRAULICA



Energías por fuente según la 
hidraulicidad.
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Plan y efectos sobre los costos de generación.
(dólares de diciembre 2011)

•CAD: costos de 

combustible, compras y nuevas 

inversiones

Disminucion Volatilidad (2012 - 2015): 12 GWh x 50 USD/MWh = 600 MUSD

15 USD en 42 USD ► 35% (costo país)

Impacto en la tarifa  ► 15%

PE 5%

VE 50%

PE 95%

15 USD/MWh



MULTIPARTIDARIA

Metas para la biomasa  (200 MW)

•Mecanismos de adhesión a la generación con Biomasa
Procedimiento UTE K42158 (Dec.N° 367/010) 259 MW

Procedimiento UTE K42433 (Resol.Dir. 11.-1146) 0

•Montes del Plata (Memo entendimiento Resol.Dir.11.-64)
Potencia total instalada (tentativa) 165 MW

Potencia aproximada a inyectar en el SIN 50 – 80 MW

* entra en servicio prevista para fines del 2013

•Proyecto UPM-UTE
Central de aproximadamente 54 MW

*  la central, ubicada en zona franca de UPM, vendería energía en dos modalidades: 
autodespacho y convocable



Decreto 367/010 - Procedimiento de Compra 
K42158 (Biomasa hasta 20 MW) - Etapas I y II



Biomasa al 2015
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Mapa posible de BIOMASA al 2015 
POTENCIA CONTRATADA (MW) 
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Producción de UPM
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Experiencia en factores de uso de las plantas de Biomasa (excluida UPM)
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Impacto nacional

• En el caso de la Biomasa se tuvo en cuenta los valores de 
componentes nacionales declarados en los proyectos 
presentados a lo largo del 2011 como consecuencia de la 
aplicación del decreto 367/010. Se excluyeron aquellos 
proyectos que han sido descartados por diferentes motivos, es 
decir, solamente se consideraron los que aún siguen en pie. Se 
supone una potencia máxima alcanzable de 200 MW.

• En el caso de la Eólica se tuvo en cuenta los valores de 
componentes nacionales declarados en los proyectos 
presentados en las licitaciones a lo largo del 2011 y 2012. Se 
excluyeron aquellos proyectos que han sido descartados por 
diferentes motivos, es decir, solamente se consideraron los que 
aún siguen en pie. Se supone una potencia máxima alcanzable 
de 1200 MW.



Impacto nacional de la biomasa

Se estima que del total de la inversión que ronda los 500 millones de dólares, 205 millones de dólares se quedan en 

la economía nacional.  Pero más importante aún es que la operación de todo estas plantas deja en territorio nacional 

108 millones de dólares anuales, en una vida útil de 20 años ronda los 2000 millones de dólares totales.



Impacto nacional de la eólica

Se observa claramente que el mayor efecto sobre la producción nacional está relacionado con el 

componente nacional de la inversión, mientras que el componente nacional de la operación  anual es muy 

bajo respecto al valor anual de la energía generada, básicamente porque el combustible es el viento.



Derrame sobre la economía Nacional 
de cada MWh comprado.

Biomasa Eólica

86% 38%



Opción Uruguay: Optimización, RRII y 
Control de la Demanda
• Planificación permanente (costo y 

vulnerabilidad)

• Interconexiones regionales

• Cogeneración (biomasa, industrias).

• Colectores termo-solares.

• Bombeo y acumulación.

• Autos eléctricos.

• Redes inteligentes y control distribuido de la 
demanda.

• Eficiencia energética en general.



El costo del tiempo
CADA MES DE RETRASO…
• En el plan de expansión eólico previsto le 

cuesta al país 4.5 MUSD.

• En la implantación de la biomasa prevista le 
cuesta al país 1.5 MUSD

• Facilitar trámites de adjudicación y de 
aprobación de los proyectos!!. UTE, MIEM, 
DINAMA, DINOT, MUNICIPIOS, TRIBUNAL DE 
CUENTAS…



94% 


